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Акт

осеннего осмотра
строительных конструкций и инженерного оборудования

Дата проведения 30.09.2018

Дом № 64А МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ по ул

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования.



Наименование конструкций,
оборудования и элементов

благоустройства
Описание дефекта / состояние

Место
расположения

дефекта

Решение о

принятии мерПримечание Ед.
Объем

ремонтны

х работ
ТРТО

Строительные конструкции МКД

Фундамент

Ленточный - Бетон удовлетворительно

Подвал 

Подвал - Стены (ограждающие конструкции) удовлетворительно

Подвал - Продухи (решетки, жалюзи) удовлетворительно

Стены

Наружные - Крупнопанельные удовлетворительно

Внутренние - Бетонные удовлетворительно

Перекрытия

Чердачные - Железобетонные удовлетворительно

Междуэтажные - Железобетонные удовлетворительно

Надподвальные - Железобетонные удовлетворительно

Крыша Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР кровли мягкой

Мягкая - Кровельный ковер Кровля, м220 необх.
ТР

Впадины на поверхности кровельного
покрытия глубиной более 10 мм.

Мягкая - Кровельный ковер Кровля, м21 необх.
ТО

Образование вздутий на поверхности
рулонной кровли, настланной по
асфальтобетонной стяжке.

Мягкая - Кровельный ковер Кровля, м22 необх.
ТР

Застаивание воды на плоском покрытии.

Мягкая - Примыкания к выступающим частям на
кровле

Кровля, м22 необх.
ТР

Бугристость полотен в местах перехода на
горизонтальную поверхность.

Чердак

Холодный - Утеплитель удовлетворительно

Холодный - Приставные лестницы удовлетворительно

Лестницы

Железобетонные - Площадки удовлетворительно

Железобетонные - Ступени удовлетворительно

Железобетонные - Ограждения ступеней удовлетворительно

Железобетонные - Перила удовлетворительно

Фасад Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР межпанельных швов, КР фасада

Входные группы

Крыльцо - Козырек удовлетворительно

Крыльцо - Отделка удовлетворительно



Крыльцо - Перила удовлетворительно

Ступени - Разрушение ступеней Подъезд 4, шт8 необх.
ТР

Имеются сколы, трещины ступеней,
вымывания атмосферными осадками
раствора между ступенями.

Ступени - Разрушение ступеней Подъезд 4, м26 необх.
ТР

На бетонной поверхности плиты имеются
отколы и выбоины.

Дверные заполнения

Металлические - Дверная коробка удовлетворительно

Металлические - Полотно (люки) удовлетворительно

Металлические - Дверные приборы и доводчики удовлетворительно

Металлические - Запирающие устройства удовлетворительно

Деревянные - Дверная коробка удовлетворительно

Деревянные - Полотно удовлетворительно

Деревянные - Скобяные изделия и пружины удовлетворительно

Оконные заполнения

Прочие - Стеклоблоки удовлетворительно

Лестничная клетка

Система дымоудаления - Люк удовлетворительно

Система дымоудаления - Привод удовлетворительно

Отделка - Штукатурка удовлетворительно

Отделка - Побелка Подъезд 3, м280 необх.
ТР

Отслаивание, вздутие побелочного слоя

Отделка - Окраска Подъезд 3, м210 необх.
ТР

Наличие не санкционированных надписей

Отделка - Окраска Подъезд 3, м280 необх.
ТР

Отслаивание, вздутие красочной пленки

Почтовые ящики - Дверки Подъезд 2, шт1 необх.
ТО

Отсутствую дверки

Почтовые ящики - Дверки Подъезд 4, шт1 необх.
ТО

Отсутствую дверки

Почтовые ящики - Дверки Подъезд 3, шт2 необх.
ТО

Отсутствую дверки

Почтовые ящики - Фурнитура (замки) Подъезд 2, шт19 необх.
ТО

Отсутствие замка

Почтовые ящики - Фурнитура (замки) Подъезд 1, шт22 необх.
ТО

Отсутствие замка

Почтовые ящики - Фурнитура (замки) Подъезд 4, шт2 необх.
ТО

Отсутствие замка

Почтовые ящики - Фурнитура (замки) Подъезд 3, шт28 необх.
ТО

Отсутствие замка

Решётки

Технических помещений - Конструкция удовлетворительно



Информационное место

Табличка - Адресная удовлетворительно

Табличка - Номер подъезда, квартиры удовлетворительно

Доска, стенд - Объявлений удовлетворительно

Оборудование и системы ИТО МКД

Мусоропровод

Ствол - Тело ствола удовлетворительно

Ствол - Загрузочный клапан 9 этаж замена клапана м/проводаПодъезд 1, шт1 необх.
ТО

Неисправность, отсутствие крепежных колец

Мусоросборная камера - Шибер удовлетворительно

Мусоросборная камера - Отделка стен и
потолков

удовлетворительно

Мусоросборная камера - Половое покрытие удовлетворительно

Мусоросборная камера - Канализационный трапп удовлетворительно

Система вентиляции - Дефлектор удовлетворительно

Система вентиляции

Вентиляционная шахта - Зонт (металлический,
бетонный, кирпичный)

удовлетворительно

Система водоснабжения Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР системы ХВС

Система трубопроводов - Стальные трубы врезка ХВС Ду 32 мм.Подвал, Подъезд 4,

колясочная
шт1 необх.

ТО
Наличие ржавчины, корост на резьбовых
соединениях

Система трубопроводов - Стальные трубы Ду 100 мм. (после водомеров)Подвал, Подъезд 4, м20 необх.
ТР

Коррозия, наличие свищей, хомутов

Предохранительно-регулирующая арматура -
Вентили

Ду 32 мм.Подвал, Подъезд 4,

колясочная
шт1 необх.

ТО
Нарушение герметичности закрытия вентиля

Система водоотведения Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР системы водоотведения

Система ливнестока 

Внутренний ливнесток - Водоприемные воронки Кровля, шт6 необх.
ТО

Отсутствие ливневой решетки

Внутренний ливнесток - Стояк удовлетворительно

Внутренний ливнесток - Выпуск удовлетворительно

Система горячего водоснабжения Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР системы ГВС

Система трубопроводов - Стальные трубы врезка ГВС Ду 32 мм.Подвал, Подъезд 4,

колясочная
шт1 необх.

ТО
Наличие ржавчины, корост на резьбовых
соединениях

Предохранительно-регулирующая арматура -
Вентили

Ду 32 мм.Подвал, Подъезд 4,

колясочная
шт1 необх.

ТО
Нарушение герметичности закрытия вентиля

Система центрального отопления Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР системы отопления панельного

Система трубопроводов - Стальные трубы Ду 100 мм.Подвал, Подъезд 1, м15 необх.
ТР

Коррозия, наличие свищей, хомутов



Система трубопроводов - Стальные трубы врезки Ду 20 мм.Подвал, Подъезд 2, шт32 необх.
ТР

Наличие ржавчины, корост на резьбовых
соединениях

Система трубопроводов - Стальные трубы врезки Ду 20 мм.Подвал, Подъезд 3, шт32 необх.
ТР

Наличие ржавчины, корост на резьбовых
соединениях

Система трубопроводов - Стальные трубы врезки Ду 20 мм.Подвал, Подъезд 4, шт12 необх.
ТР

Наличие ржавчины, корост на резьбовых
соединениях

Предохранительно-регулирующая арматура -
Вентили

Ду 20 мм. шт28 необх.
ТР

Нарушение герметичности закрытия вентиля

Предохранительно-регулирующая арматура -
Вентили

Ду 20 мм. шт32 необх.
ТР

Нарушение герметичности закрытия вентиля

Предохранительно-регулирующая арматура -
Вентили

Ду 20 мм. шт4 необх.
ТР

Нарушение герметичности закрытия вентиля

Предохранительно-регулирующая арматура -
Вентили

Ду 20 мм. шт12 необх.
ТР

Нарушение герметичности закрытия вентиля

Благоустройство

Придомовая территория Согласно ВСН 58-88(р) требуется КР благоустройство придомовой территории

Пешеходная дорожка - Асфальт подход к крыльцу подъездаПодъезд 4, м224 необх.
ТР

Нарушение уклона, просадка

Пешеходная дорожка - Асфальт подход к крыльцу подъездаПодъезд 4, м220 необх.
ТР

Выкрашивание покрытия

Элементы озеленения - Зеленые насаждения Территория, шт50 необх.
ТР

Требуется омолаживающая обрезка

Ограждение  - Газонов м/у подъездами дворовой фасадТерритория, с 1 по 4

подъезд
пог.м114 необх.

ТР
Отсутствует

Председатель – ст.менеджера СЭ  ООО "ДЕЗ Калининского района"

Инженер-куратор СЭ ООО "ДЕЗ Калининского района"

Члены комиссии:

Директор  СК УралСтройАвто ООО

Представитель СК УралСтройАвто ООО

Представитель собственников МКД:  ___________________________________ ________________________/___________________________________________
                                                                  Адрес дома, № квартиры,                              подпись                                                   Ф.И.О.

 _______________________________/      Иванищева Евгения Анатольевна
                   подпись                                                   Ф.И.О.

 _______________________________/      Наумов Андрей Александрович
                   подпись                                                   Ф.И.О.

 _______________________________/       Кучукова Елена Николаевна 
                   подпись                                                   Ф.И.О.

Подписи комиссии:

 _______________________________/      _______________________________________
                   подпись                                                   Ф.И.О.


